ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБЛАДНАННЮ АВТОМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ 

ПОЖЕЖНОЇСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ
	Назва приміщень 
	Автоматичні засоби пожежної сигналізації та пожежогасіння

	
	установки пожежегасіння
	установки пожежної сигналізації

	1. Житлові будинки:
- передпокої квартир у будинках з умовною висотою від 26,5 до 47 м включно
- передпокої квартир і позаквартирні коридори, ліфтові холи в будинках з умовною висотою понад 47 м з адресованими пожежними сповіщувачами2)
- вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення різного призначення незалежно від площі
	_

_

_
	+ +
+ 

	2. Стоянки автомобілів (крім індивідуальних житлових будинків):
- приміщення для зберігання автомобілів, розташовані в підземних, підвальних, цокольних поверхах житлових будинків незалежно              від площі та кількості машино-місць
	+ 
	+ 2)

	3. Будинки гуртожитків за кількості мешканців більше 50:
- кімнати (за винятком санітарно-гігієнічних приміщень) 1), коридори,  ліфтові холи
	_
	+ 


	4. Будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами:
- передпокої квартир1), позаквартирні коридори, ліфтові холи, адміністративні та допоміжні приміщення нежитлового призначення незалежно від площі
	_
	+ 

	1) У приміщеннях квартир (за винятком санітарно-гігієнічних приміщень) додатково використовуються автономні оптико-електронні димові пожежні сповіщувачі.
2) Використовуються димові пожежні сповіщувачі для автоматичного вмикання протидимних систем (у разі їх наявності). Сигнал про спрацювання протидимних систем будинку подається на ОДС та в приміщення чергового персоналу будинку (за його наявності).


